АКТ
г. Сердобск	от	27	августа	2015	г.
Комиссия в составе:
Директора ООО ЖХ Ясенки	А.И.	Захарова
Ст. мастера ООО ЖХ Ясенки	В.О. Бычкова
Слесаря-сантехника ООО ЖХ Ясенки	Д.И.	Миронова
Председателя ЖСК-13	Е.Я.	Воеводкиной
Составили настоящий акт на предмет опрессовки системы отопления ЖСК-12 по адресу: ул. Ленина 226В проводившейся 27.08.2015 г. бригадой слесарей-сантехников ООО ЖХ Ясенки в течении 2-х часов с помощью поливомоечной автомашины ЗИЛ 431410 КО-713 гос. Номер 706 ВХ рабочим давлением 6 КГС/смЗ и установили:
Потери давления в промежуток времени составляющей 20 минут составили 0,05 КГС/смЗ
ВЫВОДЫ: Комиссия считает признать результаты гидравлического испытания системы отопления
удовлетворительными
ПОДПИСИ
Директор ООО ЖХ Ясенки 
Ст. мастер ООО ЖХ Ясенки 
Слесарь-сантехник ООО ЖХ Ясенки Председатель ЖСК-13
А.И. Захаров
 В.О. Бычков Д.И. Миронов Е.Я. Воеводкина
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